BAUPHYSIKALISCHER NACHWEIS

gemal Lgbl. fir Steiermark Nr. 103/1986

‘ Baumit - so geht's

RA 14 Referat fir Bauphysik und konstruktiven Hochbau

Wasserdampfdiffusion Projekt Aufbauten Fonaterm G2Z{Seite: 1001
und Kondensationsschutz Anschrift Diaturm: 05.07.2010

(gemal ONORM B 8110-2) Bearbeiter
Bereich: Bereich 1 100 % | Ugy = 0,21 Wim*K
Bauteil: Dach 1 (20 cm) 100% | Ugr= 0,21 Wim*K
Bemerkung: Steildach (Dachschrége) laut Lgbl. fir Steiermark Wr. 103/1996 Ugry = 0,20 Wim®K
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BAUPHYSIKALISCHER NACHWEIS

gemal ONORM B 8110-2
RA 14 - Referal fir Bauphysikund kenstruktiven Hochbau
Wasserdampfdiffusion Projekt Aufbauten Fonaterm GZiSeite; joo2
und Kondensationsschutz Ansehrift Daturm: 05.07.2010
(gemal ONORM B 8110-2) Bearbeiter-
Bersich: Bereich 1 G'Kig = 0,000 kg/m?
Bauteil Dach 1 (20 em) G'Ag) = 0,000 kg/m?
Bemerkung Steildach (Dachschrage) laut Lgbl. fur Steiermark Nr. 103/1996 GAag = 0,000 kg/m®
Wasserdampfdruckverlauf bei t, o Wasserdampfdruckverlauf bei t; = t, = 15°C
gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2) gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2.6)
Kondensatmenge gem. 5.2.5 G'Kisy = 0,000 kg/m? | Austrocknungsmenge gem. 5.2.6 G'Apgy = 0,000 kg/m®
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Kondensat- und Austrocknungsmengen gemat ONORM B B110-2 (Punkt 5.2.5)
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gemal Lgbl. fiir Steiermark Nr. 103/1986
RA 14 - Referat fir Bauphysik und konstruktiven Hochbau
Wasserdampfdiffusion Projekt Aufbauten Fonaterm G2/Seite: /003
und Kondensationsschutz Ansenri Diatum: 05.07.2010
(oemal ONORM B 8110-2) Bearbaiter
E
él Bereich Bereich 1 100% | Upg = 0,17 Wim=K
& Bauteil Dach 1 (25 cm) 100% | Ugr= 0,17 Wim*K
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gemafl ONORM B 8110-2
RA 14 - Referat fur Bauphysik und konstruktiven Hochbau
Wasserdampfdiffusion Projekl Aufbauten Fonaterm GZrseite i 004
und Kondensationsschutz Anschrift Datum 05.07.2010
(gemal ONORM B 8110-2) Bearbaiter:
E Bersich: Bereich 1 G'Kygsy = 0,000 kg/m?
il Bauteil Dach 1 (25 cm) Gy, = 0,000 kg/m?
2| Bemerkung Steildach (Dachschrige) laut Lgbl. flr Steiermark Nr. 103/1995 GApy = 0,000 kg/m®
5 Wasserdampfdruckverauf bei t, . Wasserdampfdruckverauf bei t; = t, = 15°C
£ gemat ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2) gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2.6)
? Kondensatmenge gem. 5.2.5 G'Kygy = 0,000 kg/m?® | Austrocknungsmenge gem. 5.2 6 G'Agy = 0,000 kg/m?
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Kondensat- und Austrocknungsmengen gem&i ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2.5)
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BAUPHYSIKALISCHER NACHWEIS

gemal Lgbl. fir Stelermark Nr. 103/1996

RA 14 - Referat fir Bauphysik und konstruktiven Hochbau

Wasserdampfdiffusion Progeit Aufbauten Fonaterm GZ/Seite: 1005
und Kondensationsschutz Anschrift Diatum: 05.07.2010
{gemél ONORM B B110-2) Bearbeiler
E Bereich Bereich 1 100% | Uge = 0,14 Wim®K
[~
B Bauteil Dach 1 (30 em) 100% | Ugr= 0,14 Wim>-K
5 semersung Steildach (Dachschrage) laut Lgbl, fir Steiermark Nr. 103/1996 g = 0,20 Wim*K
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BAUPHYSIKALISCHER NACHWEIS

gemal ONORM B 8110-2
RA 14 - Referat fir Bauphysik und konstruktiven Hochbau
Wasserdampfdiffusion Projekt: Aufbauten Fonaterm GISeite 1 006
und Kondensationsschutz Anschritt Datum 05.07 2010
(gemal ONORM B 8110-2) Bearbeiter
-
EI_ Fp— Bereich 1 G = 0,000 kg/m?
Y Bauted Dach 1 (30 cm) GhAm = 0,000 kg/m?
3| Bemerung Steildach (Dachschrage) laut Labl. fir Steiermark Nr, 103/1995 G'hag = 0,000 kg/m?
& Wasserdampfdruckveriauf bei t, o Wasserdampfdruckverlauf bei t; = i, = 15°C
gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2) gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2.6)
Kondensatmenge gem, 5.2.5 G'Ky5) = 0,000 kg/m® | Austrocknungsmenge gem, 5.2.6 G'Apy = 0,000 kg/m?
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Kondensat- und Austrocknungsmengen gemat ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2.5)
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BAUPHYSIKALISCHER NACHWEIS

gem&R Lgbl. fir Steiermark Nr. 103/1996

RA 14 - Referat fiur Bauphysikund konstruktiven Hochbau

Wasserdampfdiffusion Projekt Aufbauten Fonaterm GZiSeite 1007
und Kondensationsschutz Anschrift Daturn 05.07.2010
(gemal ONORM B 8110-2) Bearbeiler
&l Bereien Bereich 1 100% | Uger = 0,21 Wim*K
& Bautei Dach 2 (20 cm) 100 % | Ugr= 0,21 Wim*K
&l Bemeriung Steildach (Dachsechrage) laut Lgbl. fir Steiermark Nr. 103/1998 Uges = 0,20 Wim*K
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BAUPHYSIKALISCHER NACHWEIS

gemal ONORM B 8110-2

RA 14 - Referat fir Bauphysik und konstruktiven Hochbau

Wasserdampfdiffusion Projekt Aufbauten Fonaterm GZ/Seite: i D08
und Kondensationsschutz Anschrift Daturm: 05.07.2010
{gemal ONORM B 8110-2) Bearbeiler
=
3% Baraich: Bereich 1 GHyig = 0,000 kg/m®
2| Bautei: Dach 2 (20 cm) G'Aug, = 0,000 kg/m?
E| Bemerkung: Steildach (Dachschrége) laut Lgbl. fir Steiermark MNr. 103/1996 GAay = 0,000 kg/m?*
: Wasserdampfdruckverauf bei t, , Wasserdampfdruckveriauf bei t; = t; = 15°C
gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2) gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2.6)
Kondensatmenge gem. 5.2.5 G'Kys = 0,000 kg/m® | Austrocknungsmenge gem. 5.2.6 G'Agy = 0,000 kg/im?
1 Fan i Fa 1 v
[Pa] L:_» @ @ @ ra; O @ (T: @
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1= 200°C I Ra= 017 WimK §;= 65 3% t;= 150°C Rgi= 0,17 Wima-K g, = 70 %
1._= 0oc : Rae= O0SWIRAK | 9= Bl% | to= _ 150°C .._R“- 0,05 Wim* K $a" %

Kondensat- und Austrocknungsmengen gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2.5)
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BAUPHYSIKALISCHER NACHWEIS

gemalk Lgbl. fir Stelermark Nr. 103/1996

RA 14 - Referat fir Bauphysik und konstruktiven Hochbau

Wasserdampfdiffusion Projekt: Aufbauten Fonaterm GZSeite /009
und Kondensationsschutz Anschrift Datum 05.07.2010
{gemal ONORM B 8110-2) Bearbeiter
Bereich 1 100% | Uge = 0,17 Wim*K
: Dach 2 (25) cm) 100% | Ugr= 0.17 Wim*K
3| Bemerkung Stelldach (Dachschrage) laut Lgbl. for Steiermark Nr, 103/1996 Uges = 0,20 Wim=K
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E — il Temperatur
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BAUPHYSIKALISCHER NACHWEIS

gemalk ONORM B §110-2
RA 14 - Referat fir Bauphysik und konstruktiven Hochbau
Wasserdampfdiffusion Projeit Aufbauten Fonaterm GZ/Seite f010
und Kondensationsschutz Anschrift Datwm 05.07.2010
(gemaR ONORM B 8110-2) Bearbeiter
Bereich 1 G'Hym = 0,000 kgim?
Dach 2 (25) em) G'hs) = 0,000 kg/m®
Steildach (Dachschrage) laut Lgbl, fir Steiermark Nr. 103/1996 G'Apsp = 0,000 kg/m?
Wasserdampfdruckverlauf bei t, 4 Wasserdampfdruckverauf bei t; = t, = 15°C
gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2) gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2.6)
Kondensatmenge gem. 5.2.5 G'Kysy = 0,000 kg/m? | Austrocknungsmenge gem. 5.2.6 G'Agg = 0,000 kg/m®
5 ey T
[Pa] @ xf,» \% @ [Pa] @ @ (3) @
| | | | | |
3500 3500
3000 3:] 3000
s =94 s = B
1 =0 N e
g 1500 3 —p - T 1500 —E!_ ,,.5:
£ 1000 _JJ \ = E 1000 ;: o
500 [ 500
] o3
- 345 s Tt 1A - 345 5 T 1
I I L A ' mhPa_n e I I I " mEhPa . o
o 2 4 g 10 o z 4 “kg 0
= 00°C | Ry=  0ATWImEK | g,= 5% | 1,= 150°C | Ry= 017 Winvk ]| 9= 70 %
= 00°C | Rge= 005K | p,= Bo% | 1,= 150°C | Ryp= OO5WIMEK | g, = 70 %

Kondensat- und Austrocknungsmengen gemaf ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2.5)
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BAUPHYSIKALISCHER NACHWEIS

gemal Lgbl. fir Steiermark Nr. 103/1996

RA 14 - Referat fir Bauphysik und konstruktiven Hochbau

Wasserdampfdiffusion Projekt Aufbauten Fonaterm GZiseite 011
und Kondensationsschutz Anschrif Diatum 05.07.2010
(pemalk ONORM B 8110-2) Bearbaiter:
Bereich 1 100% | Ugg = 0,14 WimPK
Dach 2 (30 cm) 100% | Ugr= 0,14 Wim*K
Bemerkung: Steildach (Dachschrige) laut Lgbl. fir Steiermark Nr. 1031996 et = 0,20 Wim*K
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BAUPHYSIKALISCHER NACHWEIS

gemal ONORM B 8110-2

RA 14 - Referat fGr Bauphysik und konstruktiven Hochbau

Wasserdampfdiffusion Projekt Aufbauten Fonaterm GZiSete o2
und Kondensationsschutz Anschrif Datum 05.07.2010
(gem3t ONORM B 8110-2) Baarbeitar:
Bereich 1 G.K('Lﬁl = U.mn kgfl'l'lz
Dach 2 (30 cm) Ghyyg, = 0,000 kg/m*
Bemeriung: Steildach (Dachschrége) laut Lgbl. fir Stelermark Nr. 103/1996 GAgy = 0,000 kg/m*
Wasserdampfdruckverlauf bei t, o Wasserdampfdruckverlauf bei t; = t, = 15°C
gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2) gem&l ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2.6)
Kondensalmenge gem_5.2.5 G'Kyy5) = 0,000 kg/m?® | Austrocknungsmenge gem. 5.2.6 G'Agyy = 0,000 kg/m?
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Kondensat- und Austrocknungsmengen gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2.5)
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BAUPHYSIKALISCHER NACHWEIS

gemal Lgbl. fir Steiermark Nr. 103/1996

RA 14 - Referat fir Bauphysik und konstruktiven Hochbau

Wasserdampfdiffusion Projekt Aufbauten Fonaterm GZ/Seite: 1013
und Kondensationsschutz Anschrin Daturm: 05.07.2010
(pemalt ONORM B 8110-2) Bearbeiter
Bereich Bereich 1 100% | Ugg = 0,19 Wim*K
Bauteil: Wand 1M00% | Ugr= 0,19 Wim*K
Bemariang: AuBenwand Einfamilienhaus laut Lgbl. fir Steiermark Nr. 103/1906 Ugy = 0,40 WimK
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BAUPHYSIKALISCHER NACHWEIS

gemil ONORM B 8110-2

RA 14 - Referat fir Bauphysik und konstruktiven Hochbau
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Wasserdampfdiffusion Projekt Aufbauten Fonaterm GZ/Seite jo14
und Kondensationsschutz Anschrift Datum 05.07 2010
(gemal ONORM B B110-2) Bearbeier
Beraich: Bereich 1 Gy = 0,000 kg/m?
Bauteil: Wand G'Aﬂm = U.UDD k.gl'lm’
Bemerkung AuBerwand Einfamilienhaus laut Lgbi. fir Steiermark Nr. 103/1986 Gl = 0,000 kg/m?
Wasserdampfdruckverlauf bei t, o Wasserdampfdruckverlauf bei t;, = t, = 15°C
gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2) gemal ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2.6)
Kondensatmenge gem. 5.2.5 G'Kyys; = 0,000 kg/m® | Austrocknungsmenge gem. 5.2.6 G'Agy = 0,000 kg/m?
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Kondensat- und Austrocknungsmengen gema ONORM B 8110-2 (Punkt 5.2.5)

OAT 0N, 1908-2000 - Eralell in Zusammenscbel dos iesiiuls £ Hoch- & indusfrebou und des Instifuts lir Baustalis an g Tacheschon Unremital Grag « Enbsickst wom O

° Baumit - so geht's

www aton_tu-graz ac.al




